THERMOFOTOGRAFERING

Thermografi Rapport

Kund: Kalle Karlsson
Saffle

Isolation

Thermografi datum: 2009-12-18
Ute temperatur: -16,3 °C
Inne temperatur: 20,8 °C
Temp skillnad Inne-ute At: 37,1 °C
Tryck: 7 Pa

Vader: Mulet

De av IR-Gruppen HB lamnade rekommendationer inom el skall enbart ses som en
rekommendation och inte som en I8sning pa felet.

Samtlig el reparation/tillbyggnationer skall skétas av en fackman, vi har ssammarbete med
flertalet godka@nda el firmor.

N&r det galler isolering sa har vi ett gott sammarbete med en firma som uteslutande isolerar med
Cellull, I1&s mer pd varan hemsida

Postadress: Telefon: 08 - 24 74 24 E-post: info@ir-gruppen.se Bankgiro: 5106-6058
IR-Gruppen 070 - 588 45 13 Hemsida: www.ir-gruppen.se Org.nr: 979706-7875
Box 118 Innehar F skatt

136 22 Haninge
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THERMOFOTOGRAFERING

Information

De farger som anvands i bilderna fran thermograferingen gar i skala fran svart som &r kallast till
vitt som &r varmast. Daremellan finns fran kallt till varmt blatt, lila, rott, orange,gult.

En viss temperatur motsvaras inte alltid av samma farg utan detta bestams av bildens
komposition och av vad man thermograferar. Det finns alltid en skala till héger som visar max
(vit) och min (svart) temperatur.

Vid isolationsmétning ar det svarta omradet det som &r intressant. Men det &r ocksa viktigt att
dven se pa temperaturen i omradet. Se beskrivning p& matomradet nedan.

ArX: En area som visar den lagsta temperaturen inom omradet.
SpX: En s3 kallad spot som visar den exakta temperaturen i den punkten.
Kamera: Flir P620. Kalibrerad 2009-02-06

Certifieriad thermografor av ITC, CertNr: 2005SE16N002.
ITC Level 1 certifierad uppfyller och dverstiger kraven enligt Level 1 ASNT-SNT-TC-1A.

Postadress: Telefon: 08 - 24 74 24 E-post: info@ir-gruppen.se Bankgiro: 5106-6058
IR-Gruppen 070 - 588 45 13 Hemsida: www.ir-gruppen.se Org.nr: 979706-7875
Box 118 Innehar F skatt

136 22 Haninge
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http://www.ir-gruppen.se/uploads/Certificate.pdf

THERMOFOTOGRAFERING

Bild 1. Beskrivning: Sovrum 4
24.8 °C
20
- 15
9.9
|Ar1: -5.7 °C |Ar2: |Sp1: 19.6 °C |Sp2:
Kommentar Koldgang i ytterhorn. Troligen saknas isolering
Har kommer fukt avsattas pa grund av den laga temperaturen. Risk for magel i langden.
Bild 2. Beskrivning: Sovrum 4

24.8 °C

|Ar1: 2.8 °C |Ar2: |Sp1: 18.0 °C | Sp2:
Kommentar K6ldgang vid golvsockeln.
Postadress: Telefon: 08 — 24 74 24 E-post: info@ir-gruppen.se Bankgiro: 5106-6058
IR-Gruppen 070 - 588 45 13 Hemsida: www.ir-gruppen.se Org.nr: 979706-7875
Box 118 Innehar F skatt

136 22 Haninge
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THERMOFOTOGRAFERING

Bild 3. Beskrivning: Sovrum 3
T 24.8 °C
20
-15
9.9
|Ar1: 9.8 °C |Ar2: |Sp1: 18.6 °C |sp2:
Kommentar K6ldgang vid taket. Troligen lackage vid segmentskarv
Bild 4. Beskrivning: Sovrum 3
i 24.8 °C
20
-15
10
9.1
|Ar1: 1.0 °C |Ar2: |Sp1: 18.9 °C | Sp2:
Kommentar Lackage vid fonsterkarm.
Postadress: Telefon: 08 — 24 74 24 E-post: info@ir-gruppen.se Bankgiro: 5106-6058
IR-Gruppen 070 - 588 45 13 Hemsida: www.ir-gruppen.se Org.nr: 979706-7875
Box 118 Innehar F skatt

136 22 Haninge
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THERMOFOTOGRAFERING

Bild 5. Beskrivning: Sovrum 3
“ 24.8 °C
20
- 15
9.9
|Arl: 4.7 °C |Ar2: |Sp1: 16.8 °C | sp2:
Kommentar Lackage vid fénsterkarm
Bild 6. Beskrivning: Allrum
h 24.8 °C
- 20
- 15
9.9
|Ar1: 0.9 °C |Ar2: |Sp1: 20.1 °C | Sp2:
Kommentar Koéldgang i horn. Troligen saknas isolering.
Postadress: Telefon: 08 — 24 74 24 E-post: info@ir-gruppen.se Bankgiro: 5106-6058
IR-Gruppen 070 - 588 45 13 Hemsida: www.ir-gruppen.se Org.nr: 979706-7875
Box 118 Innehar F skatt

136 22 Haninge
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THERMOFOTOGRAFERING

Bild 7. Beskrivning: Allrum
i 24.8 °C
20
-15
9.9
|Arl: -2.6 °C |Ar2: |Sp1: 20.1 °C |sp2:
Kommentar Koldgang i horn. Troligen saknas isolering. Se &ven bild 6
Bild 8. Beskrivning: Allrum
4 24.8 °C
- 20
-15
9.9
|Ar1: 3.0 °C |Ar2: |Sp1: 19.3 °C | Sp2:
Kommentar Koéldgang i snedtak. Isolering?
Postadress: Telefon: 08 — 24 74 24 E-post: info@ir-gruppen.se Bankgiro: 5106-6058
IR-Gruppen 070 - 588 45 13 Hemsida: www.ir-gruppen.se Org.nr: 979706-7875
Box 118 Innehar F skatt

136 22 Haninge
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THERMOFOTOGRAFERING

Bild 9. Beskrivning: Sovrum 2

LS 24.8 °C
- 20
- 15
9.9
|Arl: 4.9 °C |Ar2: |Sp1: 18.2 °C | sp2:
Kommentar Koldgang i horn. Trolig isoleringsmiss mellan vagg och tak.
Bild 10. Beskrivning: Sovrum 2
y 24.8 °C
- 20
- 15
9.9
|Ar1: 9.8 °C |Ar2: |Sp1: 18.1 °C | Sp2:
Kommentar Koldgang i tak. Ser ut som en skiva isolering saknas eller ar tunnare. Kan aven bero pa att kall

luft drar in i isoleringen fran vanster.

Postadress: Telefon: 08 — 24 74 24 E-post: info@ir-gruppen.se Bankgiro: 5106-6058
IR-Gruppen 070 - 588 45 13 Hemsida: www.ir-gruppen.se Org.nr: 979706-7875
Box 118 Innehar F skatt

136 22 Haninge
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THERMOFOTOGRAFERING

Bild 11. Beskrivning: Sovrum 2
E 24.8 °C
- 20
-15
9.9
|Arl: 7.2 °C |Ar2: 7.2 °C |Sp1: 13.3 °C | sp2:
Kommentar Kyla tranger fram i underkant av trumma. Aven trumman verkar kall s& det ar troligen daligt
isolerat.
Bild 12. Beskrivning: Sovrum 1
24.8 °C
K
- 20
- 15
9.9
|Ar1: 9.9 °C |Ar2: |Sp1: 18.4 °C | Sp2:
Kommentar K6ldgang i tak. Ser ut som en skiva isolering saknas eller ar tunnare. Kan dven bero pa att kall

luft drar in i isoleringen fran vanster. Samma som bild 10 fast ett annat rum.

Postadress: Telefon: 08 — 24 74 24 E-post: info@ir-gruppen.se Bankgiro: 5106-6058
IR-Gruppen 070 - 588 45 13 Hemsida: www.ir-gruppen.se Org.nr: 979706-7875
Box 118 Innehar F skatt

136 22 Haninge

Building.doc 8(20) 2010-01-01



THERMOFOTOGRAFERING

Bild 13. Beskrivning: Sovrum 1
B 23.6 °C
- 20
-15
9.9
|Ar1: 10.7 °C |Ar2: |Sp1: 19.2 °C |sp2:
Kommentar Mindre lackage vid trumman.
Bild 14. Beskrivning: Sovrum 1
FIvE 24.8 °C
- 20
-15
9.9
|Arl: 7.4 °C |Ar2: |Sp1: 18.4 °C | Sp2:
Kommentar Koldgang i ytterhorn. Troligen daligt isolerat i hornet.
Postadress: Telefon: 08 — 24 74 24 E-post: info@ir-gruppen.se Bankgiro: 5106-6058
IR-Gruppen 070 - 588 45 13 Hemsida: www.ir-gruppen.se Org.nr: 979706-7875
Box 118 Innehar F skatt

136 22 Haninge
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mERMOFOTDGRAFERING
Bild 15. Beskrivning: Badrum
B 24.8 °C

- 20

- 15

9.9

|Ar1: 7.3 °C |Ar2: |Sp1: 13.1 °C |Sp2: 17.2 °C
Kommentar Bild 15 — 22. Koldgangar och lackage kring takfonster. Det verkar som isoleringen &r bristfallig

kring 6ppningen for fonstret.
Har kommer fukt avsattas pa grund av den laga temperaturen. Risk for mogel i langden.

Bild 16. Beskrivning: Badrum
g 24.8 °C
r20
15
10
8.6
|Arl: -4.6 °C |Ar2: |Sp1: 13.9 °C |Sp2: 19.4 °C
Kommentar Se bild 15
Postadress: Telefon: 08 — 24 74 24 E-post: info@ir-gruppen.se Bankgiro: 5106-6058
IR-Gruppen 070 - 588 45 13 Hemsida: www.ir-gruppen.se Org.nr: 979706-7875
Box 118 Innehar F skatt

136 22 Haninge
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THERMOFOTOGRAFERING

Beskrivning: Badrum

Bild 17.

[

20
r15
r10

FHIS.
|Ar1: -6.0 °C |Ar2: |Sp1: 13.6 °C | Sp2: 20.8 °C
Kommentar Se bild 15
Det ser ut att bldsa in mellan vagg och fonsterkarm.
Bild 18. Beskrivning: Badrum
e 24.8 °C
- 20
- 15
9.9
|Arl: 4.4 °C |Ar2: |Sp1: 20.9 °C | Sp2:
Kommentar K6ldgang mellan tak och vagg. Obs att detta ar en innervagg.
Postadress: Telefon: 08 — 24 74 24 E-post: info@ir-gruppen.se Bankgiro: 5106-6058
IR-Gruppen 070 - 588 45 13 Hemsida: www.ir-gruppen.se Org.nr: 979706-7875
Box 118 Innehar F skatt

136 22 Haninge
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THERMOFOTOGRAFERING

Bild 19. Beskrivning: Badrum
‘13 24.8 °C
- 20
r15
9.9
|Ar1: 7.8 °C |Ar2: |Sp1: 13.4 °C |Sp2: 19.2 °C
Kommentar Se bild 15
Bild 20 Beskrivning: Badrum
" 24.8 °C
r20
r15
r10
5.1
|Ar1: -1.5 °C |Ar2: |Sp1: 12.8 °C | Sp2:
Kommentar Se bild 15
Postadress: Telefon: 08 — 24 74 24 E-post: info@ir-gruppen.se Bankgiro: 5106-6058
IR-Gruppen 070 - 588 45 13 Hemsida: www.ir-gruppen.se Org.nr: 979706-7875
Box 118 Innehar F skatt
136 22 Haninge
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THERMOFOTOGRAFERING

Bild 21. Beskrivning: Badrum

FIRS e

|Arl: 2.2 °C |Ar2: |Sp1: 15.3 °C | sp2:
Kommentar Se bild 15
Bild 22. Beskrivning: Badrum
e 24.8 °C
r20
15
9.9
|Ar1: 7.0 °C |Ar2: |Sp1: 15.1 °C | Sp2:
Kommentar Se bild 15
Postadress: Telefon: 08 — 24 74 24 E-post: info@ir-gruppen.se Bankgiro: 5106-6058
IR-Gruppen 070 - 588 45 13 Hemsida: www.ir-gruppen.se Org.nr: 979706-7875
Box 118 Innehar F skatt

136 22 Haninge
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GRUPPEN |

THERMOFOTOGRAFERING

Bild 23.

Beskrivning: Vardagsrum

FIRSyseTe

24.8 °C

r 20

r15

|Arl: -3.1 °C

|Ar2: |Sp1: 17.5 °C

| Sp2:

Kommentar

Bild 24.

Koldgang i ytterhorn. Troligen saknas isolering

Har kommer fukt avsattas pa grund av den laga temperaturen. Risk for mogel i langden.

Beskrivning: Vardagsrum

24.8 °C
r20
15
9.9
|Arl: 6.7 °C |Ar2: |Sp1: 17.1 °C | Sp2:
Kommentar Koldgang i ytterhorn.
Postadress: Telefon: 08 — 24 74 24 E-post: info@ir-gruppen.se Bankgiro: 5106-6058
IR-Gruppen 070 - 588 45 13 Hemsida: www.ir-gruppen.se Org.nr: 979706-7875
Box 118 Innehar F skatt

136 22 Haninge
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THERMOFOTOGRAFERING

Bild 25.

[

Beskrivning: Vardagsrum

i A

(R E AR
LT
iz "\‘i‘ill &

|Ar1l: 4.3 °C |Ar2: | Sp1: INVALID | sp2:
Kommentar Koldgang i skarven mot tak. Troligen dalig isolering eller tatning.
Bild 26. Beskrivning: Vardagsrum
o 18.7 °C
-15
- 10
-5
2.7
|Ar1: -3.9 °C |Ar2: 0.4 °C |Sp1: 14.1 °C | Sp2:
Kommentar Kyla kommer in vid golvsockel. Aven foten till 6ppna spisen &r rejalt kall och kyler rummet.
Postadress: Telefon: 08 — 24 74 24 E-post: info@ir-gruppen.se Bankgiro: 5106-6058
IR-Gruppen 070 - 588 45 13 Hemsida: www.ir-gruppen.se Org.nr: 979706-7875
Box 118

136 22 Haninge
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THERMOFOTOGRAFERING

Bild 27. Beskrivning: Vardagsrum

[l 24.5 °C
- 20
-15
- 10
9.6
|Ar1: -0.0 °C |Ar2: |Sp1: 17.4 °C |Sp2:
Kommentar Koldgang i ytterhorn. Troligen saknas isolering

Har kommer fukt avsattas pa grund av den laga temperaturen. Risk for magel i langden.

Bild 28. Beskrivning: Kok
24.5 °C
- 20
- 15
10
9.6
|Ar1: 3.5 °C |Ar2: |Sp1: 18.0 °C | Sp2:
Kommentar Kyla kommer in vid skapet. Troligen ar det problem aven i detta horn som ligger bakom
panelen over skapen.
Postadress: Telefon: 08 — 24 74 24 E-post: info@ir-gruppen.se Bankgiro: 5106-6058
IR-Gruppen 070 - 588 45 13 Hemsida: www.ir-gruppen.se Org.nr: 979706-7875
Box 118 Innehar F skatt

136 22 Haninge
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THERMOFOTOGRAFERING

Bild 29.

Beskrivning: Entre

|Ar1: -3.9 °C |Ar2: |Sp1: 14.7 °C |Sp2:
Kommentar Entreddrr som inte sluter tatt.
Bild 30. Beskrivning: Entre
24.5 °C
r20
r15
10
6.8
|Ar1: -1.8 °C |Ar2: |Sp1: 16.4 °C | Sp2:
Kommentar Entreddrr som inte sluter tétt.
Postadress: Telefon: 08 — 24 74 24 E-post: info@ir-gruppen.se Bankgiro: 5106-6058
IR-Gruppen 070 - 588 45 13 Hemsida: www.ir-gruppen.se Org.nr: 979706-7875
Box 118 Innehar F skatt

136 22 Haninge
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THERMOFOTOGRAFERING

Bild 31. Beskrivning: Dusch
Rt 24.5 °C
- 20
15
10
9.6
|Ar1: 8.2 °C |Ar2: 4.0 °C |Sp1: 18.4 °C | sp2:
Kommentar Koldgang i tak och horn.

Troligen kommer Kall luft rakt in i isoleringen i taket.

Bild 32. Beskrivning: Dusch
e 19.0 °C
r18
r16
- 14
r12
10
9.6
|Ar1: 8.0 °C |Ar2: |Sp1: 14.6 °C | Sp2:
Kommentar Koldgang i horn.
Postadress: Telefon: 08 — 24 74 24 E-post: info@ir-gruppen.se Bankgiro: 5106-6058
IR-Gruppen 070 - 588 45 13 Hemsida: www.ir-gruppen.se Org.nr: 979706-7875
Box 118 Innehar F skatt

136 22 Haninge
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THERMOFOTOGRAFERING

Bild 33. Beskrivning: Dusch

[

|Ar1: 5.7 °C |Ar2: |Sp1: 15.6 °C |Sp2:
Kommentar Kyla kommer in via vattenutkastet.
Bild 34. Beskrivning: Dusch
B 24.5 °C
r20
15
F10
9.6
|Arl: 7.3 °C |Ar2: |Sp1: 17.3 °C | Sp2:
Kommentar Koldgang i taket.
Postadress: Telefon: 08 — 24 74 24 E-post: info@ir-gruppen.se Bankgiro: 5106-6058
IR-Gruppen 070 - 588 45 13 Hemsida: www.ir-gruppen.se Org.nr: 979706-7875
Box 118 Innehar F skatt

136 22 Haninge
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THERMOFOTOGRAFERING

Bild 35. Beskrivning: Dusch
B 24.5 °C

- 20

- 15

- 10

6.7
|Ar1l: 3.6 °C |Ar2: |Sp1: 17.0 °C | sp2:

Kommentar Kyla kommer in mellan karm och végg.

Sammandrag av mdtningen

I flera ytterhorn ar det rejalt kallt, minus grader pd vissa stallen. Man kan tanka sig att det lilla
utrymme som blir pa grund av att reglar méts dar har glémts att isoleras.

I badrum &r takfénstrets isolering helt férkastlig. Det &r kallt pa flera stéllen och det verkar inte
alls vara isolerat kring uttaget for fonstret.

I taket pa allrummet &r det flera kéldgéngar i taket. Troligen saknas det isolering dar takytorna
ansluter till varann.

Postadress: Telefon: 08 — 24 74 24 E-post: info@ir-gruppen.se Bankgiro: 5106-6058
IR-Gruppen 070 - 588 45 13 Hemsida: www.ir-gruppen.se Org.nr: 979706-7875
Box 118 Innehar F skatt

136 22 Haninge

Building.doc 20(20) 2010-01-01



